
Außengerät

Wandmontage

Erdgeschoss

Obergeschoss

1.3

F=25m²

H=2,5m

1.2

F=19m²

H=2,5m

1.1

F=26m²

H=2,5m

0.1

F=92m²

H=2,75m

Horisontal 5,7
Vertikal 3,5

Länge, m 9.20

6,4 - 12,7

FCAG50B

6,4 - 12,7

9,6 - 15,9

FCAG50B

Kondensat-
ablauf DN25

FFA25A9

FFA25A9FFA25A9

6,4 - 9,6

6,4 - 9,6

6,4 - 9,6

Abzweig - Set
KHRQM22M20T8

Horisontal 10,0
Vertikal 3,5

Länge, m 13.50

Horisontal 2,0
Vertikal 3,5

Länge, m 5.50

Horisontal 3,4
Vertikal 0

Länge, m 3.40

Horisontal 3,4
Vertikal 0

Länge, m 3.40

Horisontal 9,2
Vertikal 2,7

Länge, m 11.90

Raum
Duo-Kältemittelleitung, M Abzweig-Set

Ø 6,4-9,6 mm Ø 6,4-12,7 mm Ø 9,6-15,9 mm
1.1_ 13,5
1.2_ 5,5
1.3_ 9,2

0.1_ 6,8 9,5 KHRQM22M20
T8

SUMME 28 7 10 1

Kondensat-
ablauf DN25
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