Hydraulikschemas

Yutaki

Ein Heizkreis (FuRbodenheizung oder Heizkdrper)
mit oder ohne Brauchwasserbereitung

Brauch-
wasser
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Zwei Heizkreise (FuRbodenheizung oder Heizkdrper)

mit oder ohne Brauchwasserbereitung

Brauch-
wasser
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Raumthermostat (PC-ARFH2E)

Sicherheitsthermostat/

Temperaturbegrenzung (ATW-AQT-01)
3-Wege-Ventil (ATW-3WV-01)

Uberstrémventil (ATW-DPOV-01)

E-Heizung Brauchwasser

6 | Brauchwassertemperatursensor
(ATW-WTS-02Y)

Alternativer Auflentemperatursensor
[ATW-205-02)

Raumthermostat (PC-ARFHZE)

Pumpenbaugruppe mit Mischventil
(ATW-2TK-07)

Sicherheitsthermostat/

Temperaturbegrenzung (ATW-AQT-01)
E 3-Wege-Ventil (ATW-3WV-01)

E Absperrventil

IEI E-Heizung Brauchwasser

Brauchwassertemperatursensor
(ATW-WTS-02Y)

Alternativer Aufentemperatursensor
(ATW-205-02)



Heizkessel mit einem Heizkreis

Raumthermostat (PC-ARFH2E)
Temperatursensor (ATW-WTS-02Y’
Hydraulische Weiche (ATW-HSK-01)

Alternativer Aulien-

temperatursensor (ATW-20S-02)
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Kaskadenbetrieb zum zentralen
Heizbetrieb

Kaskadenregler (ATW-YCC-03)

Intelligentes Raumthermostat
(ATW-RTU-07)
Hydraulische Weiche (ATW-HSK-01)
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Temperatursensor nach

hydraulischer Weiche

(ATW-WTS-02Y)
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