KLEMMBLOCK KHC, KMK, KMK-L
XT1 Stromversorgung
1,2 SL Eingangsignal der Solarenergie
3,4,15 RT | Raumthermostateingang MONOBLOCK OHNE HEIZWASSER'SPEICHER (H'WEICH E)
5,6,16 SV1 | SV1_3-Wege-Ventil
7,8,17 SV2 | SV2_3-Wege-Ventil
9,21 Pc Pumpe Zone 2
CN11 [10,22 Po Pumpe Zone 1
11,23 Ps Pumpe Solarenergie (Psl)
12,24 Pd Pumpe Zirkulation WW (Pz) E q
13,16 TBH | Steuerkabel der Zusatzheizung =4
14,17 Hres |Interner Reserveheizer < e e i e
18,19,20 SV3 | SV3_3-Wege-Ventil g |
1,2,3,4,5 FB Kabel-Fernbedienung |
CN30 |6,7,8 PQ Kommunikationskabel AG ( XT2) !
9,10 IG2 | Innengerat Parallel | CN11 CN7 CN30
26,30 KP Kompressorbetrieb I
3132 - | SL RT S8SV1 SV2 Pc Po Psl Pd TBH Hres SV3|[Hbnd AHS| FB IG2 ||Tbt1 Tbt2 T5 Tw2 Tsol
CN7 ) DEF | Abtaubetrieb |
25,29 Hbnd | Heizband extern ! o ¢ b9 ¢4 (A ¢ & 9 (A ¢ vt ¢t L
27,28 AHS | Zusétzliche Heizquelle (EHQ ) Lo N | . | |
~K ~.K
CN24 Tbt1 | Obere H-Weiche-Temperatursensor | %l L
CN16 Tbt2 Untere H-Weiche-Temperatursensor oder ! L L T
Raum-Temperatursensor | Sy s s s s s T T T ST TTETETT PP m A
CN13 T5 WW-Speicher-Temperatursensor oo e oo i ﬂ‘
CN15 Tw2 | Zone2 Wasseraustritt Temp.sensor oo y : ! I
|
CN18 Tsol | Sonnenkollektor-Temperatursensor ! | ! |
| HEIZKORPER FBH-VERTEILER | | 3
I I ! |
I I ! |
|
| L
| } | | ZUBEHOR FUR FELDVERSORGUNG HEIZKORPER+FUSSBODENHEIZUNG
i i Typ Artikel Nr. [Menge
| 61" ] ! Verteilerbalke HP CON 20445 1x
I Mischgruppe HP MXS 20443 1Xx
: @ @ Fill-Entleerung-Ventil KFE - 1/2" 21721 2X
| \/ \/ Absperrventil 1" 2x
: /\ Thermistor (Zone 2 Wasseraustritt) Tw2 | HP-T1 20440 1x
| A Verlangerungskabel fiir Thermistor 10m
|
HA
\/
ZUBEHOR FUR FELDVERSORGUNG
@ e Typ Artikel Nr. [Menge
. ] 1" SAS2 18161
L @ P\ == AGT A == Schmutzfanger (Magnetseparator) MSF |1" UE100WJ 11065 1x
—@ : ; ——(FL > N ;
— =/ L I 5/4" UE125WJ 11066
- P 90W YT MAG18 13928
— FSV Ausdehnungsgefass MAG 1x
E @ = @ \o / =L MAG35 13930
><1 . <> %—@—% 1 MAG50 13931
i SF }% Kappenvent 3/4" x 3/4" mit KFE 21766 | 1x
Absperrventil 1" 2x
FSV
KHC-
N
ZUBEHOR FUR MONOBLOCK
Typ Artikel Nr. |Menge
AFVALVET 18346 MAG
Frostschutzventil FSV | Mitsubishi 19853 2x
Remko 16538
Absperrventil 3x
Full-Entleerung-Ventil KFE - 1/2" 21721 2x e
1"_  SAS2 18161 <~
Schmutzfanger (Magnetseparator) MSF [1"  UE100WJ 11065 1X MSF
5/4" UE125WJ 11066
LEGENDE
@ Pumpe FD  Flusssensor (Wachter) DKG Absperrventil Membran s
:@: Plattenwarmetauscher @ Temperatur-Fiihler ( Thermistor ) ‘[5'% Kombi-Ventil mit Ablauf
BV Manometer
Baypass-Ventil
. UM
Magnetic Separator Umschaltventil ™ "
rmometer
MSF ) ermomete
Ruckschlagklappe
MV
Schmutzfanger . ) SV g ; :
_@_ ' . Mischventil SlCherheltS'Vent"
SF  Schlammabscheider, ‘l%’; Oberdruckventil
X
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